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Sytuacja - zakres robót
Roboty budowlane związane z rozprowadzeniem instalacji wewnętrznych, 

dociepleniem wewnętrznym oraz wykonaniem tynków i ścianek GK 
w Budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2

Załacznik do SIWZ nr 12

Legenda:
Zakres robót w Budynku dydaktycznym nr 2
Zakres wykonania sieci zewnętrznych 
(podłączenie kanalizacji do 
istniejącychprzykanalików)
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EIS60ZAKRES ROBÓT ZAKRES ROBÓT

ZAKRES ROBÓT - WENTYLACJA MECHANICZNA 
SCHEMAT nr 1.

UWAGI:
- Zakres bez anemostatów i kratek wewnętrznych
- Przewody sterujące doprowadzić na poddasze w miejsce 

projektowanych central i wentylatorów z zapasem 5m na 
każdym przewodzie

Załacznik do SIWZ nr 12
Roboty budowlane związane z rozprowadzeniem instalacji 

wewnętrznych, dociepleniem wewnętrznym oraz wykonaniem 
tynków i ścianek GK w Budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2
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Załacznik do SIWZ nr 12

UWAGI:
- Zakres bez anemostatów i kratek wewnętrznych
- Przewody sterujące doprowadzić na poddasze w miejsce 

projektowanych central i wentylatorów z zapasem 5m na 
każdym przewodzie

ZAKRES ROBÓT

ZAKRES ROBÓT

ZAKRES ROBÓT

Roboty budowlane związane z rozprowadzeniem instalacji 
wewnętrznych, dociepleniem wewnętrznym oraz wykonaniem 

tynków i ścianek GK w Budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2
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UWAGI:
- Zakres bez anemostatów i kratek wewnętrznych
- Przewody sterujące doprowadzić na poddasze w miejsce 

projektowanych central i wentylatorów z zapasem 5m na 
każdym przewodzie

Załacznik do SIWZ nr 12

ZAKRES ROBÓT - WENTYLACJA MECHANICZNA 
SCHEMAT nr 3.

ZAKRES ROBÓT

ZAKRES ROBÓTZAKRES ROBÓT

Roboty budowlane związane z rozprowadzeniem instalacji 
wewnętrznych, dociepleniem wewnętrznym oraz wykonaniem 

tynków i ścianek GK w Budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2



INSTALACJA WOD.-KAN.

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAKRES ROBÓT - INSTALACJA KANALIZACYJNA 
SANITARNA PODPOSADZKOWA - SCHEMAT nr 4.

UWAGI:
- Należy wykonać studnię schładzającą w pom. węzła 

cieplnego
- Wpusty należy zamontować na projektowanej rzędnej
- Należy zakończyć (kielichem) piony i podejścia pod 

urządzenia nad posadzką, z możliwością ich późniejszego 
podłączenia wkolejnych etapach inwestycji

Załacznik do SIWZ nr 12

PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCYCH PRZYKANALIKÓWZAKRES ROBÓT ZAKRES ROBÓT

Roboty budowlane związane z rozprowadzeniem instalacji 
wewnętrznych, dociepleniem wewnętrznym oraz wykonaniem 

tynków i ścianek GK w Budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2


